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Nr Par ameter M esswert Grenzwert Dimension

Mikrobiologische Paramett -

Anlage 1 Teil | -
Escherichia Coliin 100 r 0 0 KBE
Enterokokken in 100 r 0 0 KBE

Chemische Paramet -

Anlage 2 Teil | -
Acrylamid < 0,02t 0,1 ugll
Benzo < 0,1 1 ugll

Bor < 0,04 1 mg/l B
Broma < 0,000¢ 0,01 mg/|
Chron < 0,000¢ 0,0t mg/l Cr
Cyanic < 0,00z 0,0t mg/l CN
1,2 Dichloretha < 0,2 3 ugll
Fluorid 0,3t 1.t mg/l F
Nitrat 0,8 5C mg/l  NO3
Pflanzenschutzm. u Biozidprodukt-Wirkstol n.n. 0,000¢ mg/|
Quecksilbe < 0,000: 0,001 mg/l Hg
Selet < 0,001 0,01 mg/l  Se
Summe Tri- und Tetrachlorett n.n 0,01 pgll

Urar 0,000¢ 0,01 mg/l U
Anlage 2 Teil Il -

Antimon < 0,001 0,00t mg/l Sk
Arser 0,006( 0,01 mg/l As
Benzo-(a)-pyre < 0,002 0,01 ugll

Blei < 0,00z 0,01 mg/l Pt
Cadmiun < 0,000: 0,00: mg/l Cd
Kupfetr < 0,04 2 mg/l Cu
Nickel < 0,00z 0,0z mg/l Ni
Nitrit < 0,01 0,k mg/l. NO2
Polycycl. aromat. Kohlenwasserstoffe (al: n.n. 0,1 ugll
Summe Trihalogenmethe n.n 0,0t mg/I

Vinylchlorid < 0,1 0,k ugll
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Nr Parameter Messwert  Grenzwert Dimension
Indikatorparamete -
Aluminium 0,00t 0,2 mg/l Al
Ammoniun 0,01 0,k mg/l  NH4
Chlorid 19, 25( mg/l Cl
Clostridium perfringens in 100 n.B. 0 1/100n
Coliforme Keime in 100 n 0 0 1/100n
Eiser 0,00¢ 0,2 mg/l Fe
Farbuny farblos 0,5 m-1
Geruct 0.B. 3 TON
Geschmack (qualitati n.B. -
Koloniezahl bei 22° 0 10cC KBE/m
Koloniezahl bei 36° 0 10C KBE/m
El. Leitfahigkeit bei 25° 38¢ 279( pS/cn
Mangat 0,00z 0,0t mg/l  Mn
Natriunr 25,F 20C mg/l Na
TOC (organisch gebundener Kohlenst 0,32 mg/|
Oxidierbarkei n.B. 5 mg/I
Sulfar 22t 25( mg/l SO
Tribung (quant 0,0¢ 1 NTU
pH-Wer! 7,7€ -
Calcitlosekapaziti 2 5 mg/|
Zusétzliche Werti -
Wassertemperat 15,¢ °C
Sauerstol 9,¢ mg/l 02
Calciun 36,5 mg/I g
Magnesiur 9,8 mg/l Mg
Kalium 8,8 mg/l K
Gesamthar 7,4 °dH
Calciumcarbonathér 7.4 mmol/|
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Anmerkung: n.n. = nicht nachweisbar n.b. = nicht bestimmotB. = ohne Besonderheit

Bemerkung: Dem Trinkwasser der Stadtwerke Altdorf wird alsddungsmittel Eisensalz (28%iges Fe |l
S04) beigegeben, welches im Zuge der Aufbereitimglif technisch unvermeidbare und
technologisch unwirksame Anteile wieder aus demkiwasser entfernt wird

Beurteilung: Die Wasserhérte entspricht dem Hartebereich"weich*dH=1,30mmol/l ber. als CaCO3.
Das Wasser entspricht den Anfoderungen der geltemdakwasserverordnung.



